
Hiermit bestätige ich den Einbau dieses Grenzwertgebers gemäß Einbauanleitung mit dem

Einstellmaß  »x« = mm

Kontrollmaß »y« = mm

in den Tank Größe:                                              l Herstell-Nr.:

Bauartzulassungskennzeichen:

Anzahl der Tanks:                         Stück Gesamtinhalt:                                    m3

Lagermedium:

Betreiber und Anlagenort: Installations-Betrieb:

(Unterschrift)(Datum)

Beschreibung und Einbauanleitung für den
Grenzwertgeber Nr. 145

zum Einbau in Tanks der Firma Chemowerk GmbH
mit oberem Füllsystem Typ »C-B 2« oder »C-B 3« 

und nicht kommunizierendem Entnahmesystem Typ WK II

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-65.17-169
Grenzwertgeber Typ 250/08/2/5 

Montageanleitung für nicht kommunizierendes Entnahmesystem Typ WK II

(Firmenstempel)

Schlauch entsprechend ja
Seite 3a, Seite 3b und Seite 3c gekürzt



1. Einsatzbereich

Der Grenzwertgeber Nr. 145, bestehend aus dem GWG-Typ 250/08/2/5 mit der allgemeinen, bauauf-
sichtlichen Zulassung Z-65.17-169 wird eingesetzt in Tanks der Firma Chemowerk GmbH der Typen

GFK 1000 l 02/BAM/4.02/22/79 GFK 1000 l 01/BAM/4.01/13/69
GFK 1500 l 02/BAM/4.02/23/79 GFK 1500 l 01/BAM/4.01/78/71
GFK 2000 l 02/BAM/4.02/24/79 GFK 2000 l 02/BAM/4.01/13/69

GF-UP 1000 l
GF-UP 1500 l
GF-UP 2000 l

GF-UP 700 l
GF-UP 1000 l
GF-UP 1500 l

GF-UP 1000 l
GF-UP 1300 l
GF-UP 1600 l

mit den oberem Füllsystem Typ »C-B 2« oder »C-B 3« und dem nicht kommunizierenden Ent-
nahmesystem Typ WK II zur Lagerung von Heizöl EL nach DIN 51603 und Dieselkraftstoff nach 
DIN 51601.

2. Beschreibung

2.1 Der Grenzwertgeber besteht aus Sonde (1), Fühler (3), Einschraubkörper (6) mit Rücklauftopf (9) und
Anschlusseinrichtung (16 u.17) sowie dem Anschlusskabel zwischen Fühler und Anschlusseinrichtung.

2.2 Die Sonde ist der in den Tank höhenverstellbar hineinragende Träger des Fühlers und von x = min. 
80 mm bis x = max. 400 mm einstellbar. Das Sondenrohr trägt am oberen Ende einen Markierungs-
strich und die Zahl 480 eingeprägt. Die Zahl gibt das Abstandsmaß vom Markierungsstrich bis zum
Ansprechpunkt des Fühlers an.

2.3 Der Fühler ist ein am unteren Ende der Sonde fest eingebauter, temperaturabhängiger PTC-Wider-
stand (Kaltleiter).

2.4 Der Einschraubkörper (6) zusammen mit dem Rücklauftopf (9) ist ein Anschlussstück, das die Sonde
umschließt. Der Rücklauftopf (9) besitzt eine Feststellschraube (10), die das Sondenrohr gegen Ver-
schieben sichert, sowie eine O-Ring-Dichtung zur Abdichtung des Tankraums zur Außenatmosphäre.

2.4.1 Der Einschraubkörper hat ein G 1 1/2” Einschraubgewinde und wird mit dem Dichtring (15) zur
Tankmuffe abgedichtet. Einschraubkörper und Rücklauftopf sind zueinander verdrehbar miteinander
verbunden. Ein Verschieben dieser beiden Teile zueinander oder ein Demontieren ist nicht möglich.
Am Rücklauftopf sind die Anschlüsse für die Rücklaufleitung und die obere Verbindungsleitung zu
den nachgeschalteten Tanks angeordnet. Der Saugleitungsanschluss befindet sich an dem auf dem
Rücklauftopf montierten Rückschlag-Ventildeckel.

2.4.2 Das eingravierte “RV” am Rückschlag-Ventildeckel bedeutet, dass bei Tanks mit oberer Befüllung 
die Behälter über die Saugleitung nicht kommunizierend untereinander verbunden sind.

2.5 Die Anschlusseinrichtung ist eine Armatur zur elektrischen Verbindung des Grenzwertgebers und
des Tankwagens.

2.6 Der Grenzwertgeber Nr. 145 entspricht den Richtlinien für den Bau von Grenzwertgebern nach
TRbF 511.

1

mit der Zulassungs-
Nr. Z-40.11-294

mit Prüfzeichen PA-VI 311.114
mit der Zulassungs-
Nr. Z-40.11-190

mit der Zulassungs-
Nr. Z-40.11-128

mit der Zulassungs-
Nr. Z-40.11-280

GF-UP 1000 l
GF-UP 1300 l
GF-UP 1500 l
GF-UP 2000 l hoch
GF-UP 2000 l nieder
GF-UP 2350 l
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3. Funktion

Der höchstzulässige Füllungsgrad der oberirdischen Lagertanks darf 95% nicht überschreiten. Dies 
wird dadurch erreicht, dass der PTC-Widerstand bei Eintauchen in Flüssigkeit seinen Widerstand
sprungartig verändert. Dieser Impuls wird über ein im Tankwagen eingebautes Steuergerät verstärkt
und dient zur Steuerung des Schließvorganges am Abgabeventil des Tankwagens.

4. Einbauvorschrift

4.1 Bei allen Arbeiten an den Chemo Tanks sind die einschlägigen Sicherheitsvorschriften, insbesondere
die Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaft, zu beachten.

4.2 Bei Füllleitungen über 20 m Länge muss das GWG-Einstellmaß vom Hersteller und dem TÜV Nord
extra festgelegt werden. Die GWG-Einstellung darf in diesem Fall nicht nach der Tabelle der tech-
nischen Beschreibung vorgenommen werden.

4.3 Ermittlung des Einstellmaßes »x«
Das Einstellmaß »x« für die Chemo Tanks ist nach den Abbildungen auf Blatt 3, Blatt 3a, Blatt 3b
und Blatt 3c wie folgt zu bestimmen.

4.3.1 Für den vorliegenden Einbaufall (Tankbauart, Tankanzahl und Füllsystem) ist das Maß »x« aus den
Tabellen zu entnehmen. Dieses Maß entspricht der Abbildung auf Blatt 3 bis 3c.

4.3.2 Der Grenzwertgeber ist, in Füllrichtung gesehen, im ersten Tank zu montieren.

4.3.3 Das Maß »y« in der Tabelle auf Blatt 3, Blatt 3a, Blatt 3b und Blatt 3c dient zur Kontrolle, wenn der
Grenzwertgeber mit dem Einschraubkörper auf dem Tank montiert ist.

4.4 Feststellschraube (10) am Rücklauftopf (9) lösen. Einstellmaß »x« nach Blatt 3 bzw. Blatt 3a zwischen
Unterkante des Achtkants am Einschraubkörper (6) und Markierung (Ansprechpunkt) am unteren 
Ende der Sonde einstellen. Feststellschraube (10) anziehen.

4.5 Einschraubkörper mit Grenzwertgeber unter Verwendung der Dichtung (15) in die Tankmuffe ein-
schrauben und festziehen.

4.6 Die Sonde des Grenzwertgebers darf unter keinen Umständen gekürzt werden.

4.7 Das freie Kabelende des Grenzwertgebers wird senkrecht zur Decke oder zu einer naheliegenden
Wand verlegt. An dieser Stelle ist, falls erforderlich, eine Feuchtraumabzweigdose anzubringen. Die
Verbindung zwischen der Abzweigdose und der Armatur für Wandmontage (17) muss mit Feucht-
raumkabel 2 x 1 mm2 hergestellt werden. Das Ende des Kabels ist auf 10 mm abzuisolieren. Beim
Anschluss ist darauf zu achten, dass die schwarz oder braun isolierte Litze des Kabels an die bei
der Armatur für Wandmontage mit + markierte Klemme angeschlossen wird.

4.7.1 Die Armatur für Wandmontage (17) muss unmittelbar neben dem Einfüllstutzen der Füllleitung des
Tanks montiert werden.

4.8 Nach dem Einbau des Grenzwertgebers als Teil einer Anlage gemäß § 19g WHG ist eine Funktions-
prüfung gemäß § 19i WHG mit einem geeigneten Gerät durchzuführen.

4.9 Von dieser Beschreibung und Einbauvorschrift wird Blatt 1-4 jedem Grenzwertgeber beigelegt.

Nehren, den 30.05.2005
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Einstellmaß »x« für Chemo Tanks mit Füll-
system Typ »C-B 2«

Arbeitsgang:

Anzahl der verbundenen Tanks feststellen. 

Aus nachstehenden Tabellen Einstellmaß »x« entnehmen. 

Grenzwertgeber einstellen wie auf nebenstehendem Bild
dargestellt. 

Einschraubkörper mit Grenzwertgeber in den, in Füllrichtung
gesehen, ersten Tank einbauen.

Chemo-Tanks mit Zulassungs-Nr. 
01 und 02/BAM/4…, PA-VI 311.114, Z-40.11-190 

und mit Füllsystem Typ »C-B 2«

Tankanzahl Tankinhalt Einstellmaß Kontrollmaß
l »x«  mm »y«  mm

1000 319 83
1 1500 281 121

2000 255 147

2000 303 99
2 3000 289 113

4000 275 127

3000 294 108
3 4500 287 115

6000 277 125

4000 298 104
4 6000 295 107

8000 287 115

5000 302 100
5 7500 301 101

10000 295 107
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Einstellmaß »x« für Chemo Tanks mit Füllsystem
Typ »C-B 3«

Arbeitsgang:

Anzahl der verbundenen Tanks und Aufstellungsvariante feststellen.

Aus nachstehender Tabelle Einstellmaß »x« entnehmen. Bei Aufstellung
in 2 Reihen unbedingt den Hinweis seitlich an den Tabellen beachten.

Grenzwertgeber einstellen wie auf nebenstehendem Bild dargestellt.

Einschraubkörper mit Grenzwertgeber in den, in Füllrichtung gesehen,
ersten Tank einbauen.

Chemo-Tanks mit Zulassungs-Nr. 01 und 02/BAM/4…, 
PA-VI 311.144, Z-40.11-190 und mit Füllsystem Typ »C-B 3«

Tankanzahl Tankinhalt Einstellmaß Kontrollmaß
l »x«  mm »y«  mm

1000 350 52
1 1500 310 92

2000 280 122

2000 330 72
2 3000 290 112

4000 280 122

3000 300 102
3 4500 290 112

6000 275 127

4000 290 112
4 6000 285 117

8000 270 132

5000 330 72
5 7500 330 72

10000 310 92 B
ei

 A
uf

st
el

lu
ng

 in
 z

w
ei

 R
ei

he
n 

(B
lo

ck
au

fs
te

llu
ng

) 
is

t 
d

as
 E

in
st

el
lm

aß
 »

x«
 f

ür
 d

ie
 T

an
k-

A
nz

ah
l v

o
n

4 
T

an
ks

 u
m

 1
0 

m
m

 s
o

w
ie

 b
ei

 5
 T

an
ks

 u
m

 3
0 

m
m

zu
sä

tz
lic

h 
zu

 e
rh

ö
he

n.

Chemo-Tanks mit Zulassungs-Nr. Z-40.11-128 und mit Füllsystem
Typ »C-B 3« 700 l und 1000 l mit Entnahmemengen bis 

30 l/h und 1500 l mit Entnahmemengen bis 60 l/h

Tankanzahl Tankinhalt Einstellmaß Kontrollmaß
l »x«  mm »y«  mm

700 350 52
1 1000 280 122

1500 240 162

1400 305 97
2 2000 235 167

3000 235 167

2100 250 152
3 3000 220 182

4500 255 147

2800 250 152
4 4000 225 177

6000 250 152

3500 245 157
5 5000 230 172

7500 235 167 B
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Achtung: Bei den Tanks 700 l und 1000 l GF-UP-Tanks (Typ KT 700
und KT 1000) mit der Zulassungs-Nr. Z-40.11-128 müssen die
Schläuche um 150 mm und bei den 1500 l GF-UP-Tanks (Typ KT 1500)
mit der Zulassungs-Nr. Z-40.11-128 um 70 mm gekürzt werden.
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Achtung:

Bei den 2000 l Tanks ist für die Auswahl der GWG-
Einstellmaße die Tankhöhe zu beachten:

2000 l hoch = 1788 mm
2000 l nieder = 1558 mm

Chemo GF-UP-Tanks mit Zulassungs-Nr. Z-40.11-280 
und mit Füllsystem Typ »C-B 3«

GWG-Einstellmaße für Entnahmemengen bis 20 l/h

Tankanzahl Tankinhalt Einstellmaß Kontrollmaß
l »x«  mm »y«  mm

1000 330 72
1300 200 202

1
1500 200 202
2000 hoch 225 177
2000 nieder 180 222
2350 175 227

2000 270 132
2600 240 162

2
3000 260 142
4000 hoch 260 142
4000 nieder 240 162
4700 260 142

3000 230 172
3900 240 162

3
4500 205 197
6000 hoch 205 197
6000 nieder 200 202
7050 210 192

4000 235 167
5200 210 192

4
6000 215 187
8000 hoch 210 192
8000 nieder 205 197
9400 235 167

5000 240 162
6500 185 217

5
7500 200 202

10000 hoch 210 192
10000 nieder 205 197
11750 215 187

Achtung:

Bei Tanks mit der Zulassungs-Nr. Z-40.11-280 und der Herstell-
Nr. 1341…, 1343…, 1345… und 1347… müssen die Schläuche um
110 mm gekürzt werden.

Bei Tanks mit der Zulassungs-Nr. Z-40.11-280 und der Herstell-
Nr. 1342…, 1344… und 1346… müssen die Schläuche um 340 mm
gekürzt werden.
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Chemo-Tanks mit Zuslassungs-Nr. Z-40.11-294 
und mit Füllsystem Typ »C-B 3« 

Tankanzahl Tankinhalt Einstellmaß Kontrollmaß
l »x«  mm »y«  mm

1000 245 157
1 1300 205 197

1600 245 157

2000 260 142
2 2600 200 202

3200 255 147

3000 200 202
3 3900 195 207

4800 245 157

4000 230 172
4 5200 200 202

6400 245 157

5000 240 162
5 6500 200 202

8000 245 157

Achtung:

Bei Tanks mit der Zulassungs-Nr. Z-40.11-294 und der
Herstell-Nr. 1335… müssen die Schläuche um 110 mm
gekürzt werden.

Bei Tanks mit der Zulassungs-Nr. Z-40.11-294 und der
Herstell-Nr. 1336… müssen die Schläuche um 340 mm
gekürzt werden.

Einstellmaß »x« für Chemo Tanks mit Füll-
system Typ »C-B 3«

Arbeitsgang:

Anzahl der verbundenen Tanks und Aufstellvariante feststellen.

Aus nachstehender Tabelle Einstellmaß »x« entnehmen.

Grenzwertgeber einstellen wie auf nebenstehendem Bild
dargestellt.

Einschraubkörper mit Grenzwertgeber in den, in Füllrichtung
gesehen, ersten Tank einbauen.
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Funktionsbeschreibung und Anwendungsbereich des OILPRESS-VARITA-
Entnahmesystems Typ WK II
1. Anwendungsbereich
1.1 Das Entnahmesystem Typ WK II ist für Batterietanks mit oberem Befüllsystem, die in nicht kom-

munizierender Verbindung stehen müssen, bestimmt.

1.2 Das Entnahmesystem Typ WK II eignet sich nur für den Betrieb mit Heizöl EL entsprechend 
DIN 51603. Die in den Anlagen verwendeten Brenner müssen nach DIN 4787 für Heizöl EL 
baumustergeprüft sein.

1.3 Das Entnahmesystem Typ WK II darf nur in Anlagen mit einstufigem Brenner mit einer Leistung bis
max. 36 l/h eingesetzt werden, sofern sie an Batterietanks mit oberer Befüllung und Entnahme
angeschlossen sind. Die Fördermenge der Pumpe darf 152 I/h im freien Auslauf nicht überschreiten
und die Wellendichtung der Pumpe muss für einen Überdruck von mindestens 0,7 bar geeignet sein.

1.4 Das Entnahmesystem Typ WK II kann auch in Brenneranlagen mit Brennerpumpen, die im
Einstrangsystem arbeiten, eingesetzt werden, sofern die Leistung von 36 I/h nicht überschritten wird.

1.5 Das Entnahmesystem Typ WK II darf in Anlagen, bei welchen die Brennerleistung über den
Ölrücklaufdruck geregelt wird oder bei denen ein Teil des Brennölstroms als Steuermedium
zur Leistungsregelung dient, nicht eingesetzt werden.

2. Funktion
2.1 Über den Sauganschluss an der Grundeinheit, die über die obere Verbindungsleitung mit den

Erweiterungssätzen verbunden ist, wird aus Tankbatterien bis zu 5 Tanks das von der Brennerpumpe
angesaugte Öl gleichmäßig entnommen. Das vom Brenner nicht verbrauchte Öl fließt über die Rück-
laufleitung in den Rücklauftopf zurück. Bei Inbetriebnahme der Anlage wird über eine im Rücklauf-
topf angeordnete Düse das Saugsystem selbständig in den Tank entlüftet. Während des Betriebes
wird der Hauptanteil des Rücklauföls der Saugleitung über ein Überströmventil im Rücklauftopf der
Saugleitung wieder zugeführt. Ein kleiner Teil des Rücklauföls fließt ständig über die Düse in den
Tank zurück. Durch diesen Aufbau wird erreicht, dass die Entnahme, wie beim Einstrangsystem,
aus allen Tanks gleichmäßig erfolgt und eine ständige Entlüftung der Saugleitung wie beim Zwei-
strangsystem gegeben ist. 

2.2 Bei Brennern mit einer Einstrangpumpe bleibt das Überströmventil geschlossen. Saug- und Entlüf-
tungsraum sind somit voneinander getrennt und eine einwandfreie Funktion ist auch hier gewährleistet.
Das Entlüften der Saugleitung durch die Armatur ist dann jedoch nicht mehr möglich.

2.3 Die am unteren Ende der Saugleitungen angeordneten Rückflussverhinderer dürfen auf keinen Fall
entfernt werden; sie unterbrechen die kommunizierende Wirkung zwischen den Tanks. Ein Leer-
laufen der ganzen Tankbatterie bei Beschädigung eines Tanks wird somit verhindert.

3. Montagevorbereitung
3.1 Die Höhenlage der Brennerpumpe über dem Rücklauftopf darf 3 m und die Höhenlage des Rück-

lauftopfs über der Brennerpumpe darf 5 m nicht überschreiten. Bei Einstrangsystemen sollte der
Rücklauftopf über der Brennerpumpe liegen.

3.2 Die Strömungswiderstände der Ölrücklaufleitung und die statische Höhe der Ölsäule bei tieferli-
gender Ölpumpe sind unter Berücksichtigung eines Druckverlustes des Rücklauftopfes von 0,5 bar
so auszulegen, dass der vom Pumpenhersteller angegebene maximale Rücklaufdruck nicht über-
schritten wird.
Zur Vereinfachung der Kontrolle der zulässigen Länge der Rücklaufleitung unter Berücksichtigung
der technischen Daten des eingesetzten Pumpentyps, des Höhenunterschieds zwischen Brenner 
und Entnahmearmatur (Rücklauftopf) und der Strömungswiderstände dient eine Tabelle, die Bestand-
teil der Montageanleitung ist.
Von dem sehr umfangreichen Brennerpumpenangebot sind einige in der Tabelle mit Angabe des
maximalen Volumenstroms und des höchstzulässigen Rücklaufdruckes aufgeführt. Hierzu sind, bei
vorgegebener lichter Rohrweite und maximaler Höhendifferenz zwischen Brenner und Entnahme-
armatur, die zulässigen Leitungslängen für die Rücklaufleitung genannt.

3.3 Falls der Pumpentyp des betreffenden Ölbrenners in der Tabelle nicht enthalten ist, kann in den
meisten Fällen trotzdem mit der Tabelle gearbeitet werden, wenn Volumenstrom und höchstzulässiger
Druck am Rücklaufanschluss der Pumpe bekannt sind. Bei Vergleich mit den Angaben in der Tabelle
für andere Pumpentypen, wird sich in der Regel der Grenzwert für die Länge der Rücklaufleitung,
unter Berücksichtigung der Höhendifferenz, herauslesen lassen.
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3.4 In Zweifelsfällen und bei Anlagen, die anhand der Tabelle nicht dimensioniert werden können, ist
an der betriebsfertig installierten Anlage zur Kontrolle direkt am Rücklaufanschluss der Brenner-
pumpe der auftretende maximale Betriebsdruck während der Vorspülzeit messtechnisch zu ermitteln.
Hierbei sollen die Heizöltanks etwa ihren höchstzulässigen Füllstand haben.
Das Maximum des Rücklaufdrucks ist in der Regel beim Anlauf des Brenners während der Vorlüf-
tungszeit vorhanden, wenn das Magnetventil in der Leitung zur Brennerdüse noch geschlossen ist.
Das festgestellte Druckmaximum darf den vom Pumpenhersteller festgelegten Wert für den zulässigen
Druck am Rücklaufanschluss nicht überschreiten!

3.5 Rohrleitungstabelle
Über die höchstzulässige Länge der Rücklaufleitung in Abhängigkeit von Pumpen-Typ, innerem Rohr-
durchmesser der verwendeten Rohrleitung, bei einer vorgegebenen Höhendifferenz zwischen Öl-
pumpe und Entnahmearmatur. (Zur Ermittlung von Länge und Querschnitt der Saug- und Rücklauf-
leitung unbedingt Angaben des Brennerherstellers beachten. Ermittelte Daten mit diesen Daten 
vergleichen.)

Danfoss RSL 028 30 I/h 4,0 bar 0 - 5 m 25 100 -

Danfoss RSLB 028 45 I/h 4,0 bar 0 - 5 m 17 70 -

Danfoss ML SA 032 60 I/h 4,0 bar 0 - 5 m - 53 110

Danfoss RSL 050 75 I/h 4,0 bar 0 - 5 m - 45 100

Danfoss RSLB 050 110 I/h 4,0 bar 0 - 5 m - 36 80

Eckerle BP 1.3 30 I/h 2,0 bar 0 - 3 m 15 60 -

Eckerle UNI 2.2 Gr. 1 42 I/h 2,0 bar 0 - 3 m 13 52 -

Eckerle BP 1.2 64 I/h 2,0 bar 0 - 3 m - 37 82

Eckerle UNI 2.2 Gr. 4 70 I/h 2,0 bar 0 - 3 m - 36 80

Eckerle UNI 2.2 Gr. 6 105 I/h 2,0 bar 0 - 3 m - 28 60

Fuelmaster V 1 50 I/h 1,5 bar 0 - 2 m - 32 75

Fuelmaster V 2 65 I/h 1,5 bar 0 - 2 m - 26 68

Fuelmaster N 1 110 I/h 1,5 bar 0 - 2 m - 14 35

Sundstrand An 43 58 I/h 2,0 bar 0 - 3 m - 38 80

Sundstrand An 55 71 I/h 2,0 bar 0 - 3 m - 35 80

Sundstrand An 65 97 I/h 2,0 bar 0 - 3 m - 25 55

Sundstrand J 3 125 I/h 0,7 bar 0 - 1 m - - 10

Sundstrand J 4 152 I/h 0,7 bar 0 - 1 m - - 8

Sundstrand E 4 152 I/h 3,0 bar 0 - 4 m - 20 40

STA-RITE 41 M 179 60 I/h 1,5 bar 0 - 2 m - 20 60

STA-RITE 42 R 120 75 I/h 0,7 bar 0 - 1 m - 7 16

STA-RITE 31 M 1792 90 I/h 1,5 bar 0 - 2 m - 20 40

STA-RITE 31 R 122 113 I/h 0,7 bar 0 - 1 m - - 11

STA-RITE 31 R 223 150 I/h 0,7 bar 0 - 1 m - - 8

Förder-
Hersteller Pumpentyp leistung di = 6 di = 8 di = 10

max. zul. Über-
druck am Rück-
laufanschluss

Höhendifferenz
zwischen Pumpe
und Entnahme-
armatur 1)

max. zulässige Länge
der Rücklaufleistung in m 2)
Rohrdurchmesser in mm

Technische Daten der Brennerpumpe

1) Höhendifferenz = tiefer als das Entnahmesystem liegende Brennerpumpe.
2) Die Angaben beziehen sich auf gestrecktes Rohr ohne zusätzliche Strömungswiderstände.

Bei kürzeren Rücklaufleitungen als max. zulässig kann pro m, der nicht gebracht wird, 0,1 m der Höhendifferenz
zugeschlagen werden.



Weitere Auskünfte bei: WILHELM KELLER GmbH & Co. KG
Herdweg 1 · D-72147 Nehren · Telefon: 07473/9449-0 · Fax: 07473/944949
E-Mail: info@oilpress.de · www.oilpress-keller.de

Zubehör für OILPRESS Entnahmesystem Typ WK II
1. Magnet-Heberschutzventil VARISECUR Art.-Nr. 595.912 - der Reißleinenersatz

Wenn der Einbau eines Heberschutzventiles oder einer Reißleine gefordert ist, kann an Stelle des Kipp-
hebelventils das Magnet-Heberschutzventil VARISECUR eingebaut werden. Dem Magnet-Heberschutz-
ventil VARISECUR liegt ein Rückflussverhinderer inkl. Überdruckventil bei.

Vorteile:
1.1 Einfachster Einbau, kein Auftrennen der Saugleitung und deshalb

keine zusätzlichen Dichtstellen.

1.2 Kein zusätzlicher Saugwiderstand, Saugwiderstand kleiner als 
0,05 bar.

1.3 Keine zusätzlichen Druckausgleichseinrichtungen in der Saugleitung
erforderlich. Wegen des eingebauten Überdruckventils ist ein Druck-
anstieg über 1 bar bei Erwärmung des Heizöls in der kpl. Saugleitung
zwischen Tank und Brenner nicht möglich.

1.4 Keine Reißleine zum Absperren der Heizöl-Entnahmeleitung von 
außerhalb des Heizraumes erforderlich. Durch das Ausschalten des
Heizungsnotschalters im Gefahrenfall oder anlässlich eines Kunden-
dienstes ist automatisch auch die kpl. Saugleitung vom Tank bis
zum Brenner abgesperrt.

2. Rückflussverhinderer inkl. Überdruckventil  Art. 663.912
In Saugleitungen kann sich durch Temperaturschwankungen ein unzulässig großer Überdruck auf-
bauen. Um dies zu verhindern werden Druckausgleichseinrichtungen eingesetzt.

Druckausgleichseinrichtungen sind auf jeden Fall bei Magnet-Heberschutzventilen, die in der Saug-
leitung montiert werden, zu empfehlen.

Beim Entnahmesystem Typ WK IV kann der normal eingebaute Rückflussverhinderer unterhalb der 
Kipphebelabsperrung durch einen Rückflussverhinderer inkl. Überdruckventil ersetzt werden.

Vorteile:
2.1 Keine zusätzlichen Druckausgleichseinrichtungen in der Saugleitung

erforderlich (siehe auch 1.3), deshalb kein Auftrennen der Saug-
leitung und keine zusätzlichen Dichtstellen.

2.2 Geringer Anschaffungspreis, 5 Minuten Montage.

3. Druckspeichergeräte am Entnahmesystem Typ WK II
Bei Einstrang-Druckspeichergeräten (ohne Rücklaufleitung zum Tank),
bei denen der Druck über die Saugleitung abgelassen wird, darf kein 
Rückflussverhinderer und kein Rückschlagventil in der Saugleitung ein-
gebaut sein.

Bei Tanks, die in nicht kommunizierender Verbindung zueinander stehen,
dürfen die Rückschlagventile am Entnahmesystem auf keinen Fall entfernt
werden.

Mit dem Anschlussblock 639.912 können Einstrang-Druckspeicher-
geräte, bei denen der Druck über die Saugleitung abgelassen wird, am
Entnahmesystem Typ WK II problemlos angeschlossen werden. Über 
ein Überströmventil im Anschlussblock wird das zurückkommende Öl 
in den Rücklaufanschluss des Entnahmesystems Typ WK II geleitet.

Druckspeichergeräte mit Rücklaufleitung zum
Tank werden wie gewohnt angeschlossen.

Bei Druckspeichergeräten am Entnahmesystem
WK II darf die Pumpenleistung 35l/h nicht 
übersteigen.
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4. Montage

4.1 Achtung! Feuerarbeiten (Löten, Schweißen) in der Nähe des Entnahmesystems dürfen nicht vorgenom-
men werden. Das Entnahmesystem ist spannungsfrei zu montieren. Die Verbindungsrohre des
Entnahmesystems dürfen erst nach der Installation des Füllsystems und paralleler 
Ausrichtung der ggf. zusammengeschlossenen Batterietanks montiert werden.

Arbeitsgang:

4.2 GWG in der Grundeinheit, wie in der GWG-Einbauanleitung beschrieben, einstellen.

4.3 Grundeinheit auf der Tankmuffe des ersten in Füllrichtung gesehenen Tanks montieren und zu den 

weiteren Tanks ausrichten.

4.4 Erweiterungssätze auf jedem weiteren Tank montieren.

Achtung: Alle T-Stücke sind drehbar und müssen grundsätzlich so ausgerichtet werden, dass sie mit dem
Pfeil zur Grundeinheit zeigen. In den T-Stücken ist eine Bohrung tiefer ausgeführt, damit das 
Verbindungsrohr besser montiert werden kann.

4.5 Montage der Verbindungsrohre (allgemeine Hinweise)

Die zu verwendenden Dichtringe und Verschlussstopfen sind vor der Montage einzuölen.

4.6 Auf das Verbindungsrohr (3), je zwei Überwurfmuttern (1) und zwei eingeölte Dichtringe (2) aufschieben. 
Das Verbindungsrohr in die tiefere Bohrung des ersten Erweiterungssatzes nach der Grundeinheit bis zum
Anschlag einschieben. Verbindungsrohr zur Grundeinheit drehen und bis zur vollen Bohrungstiefe in die 
seitliche Bohrung an der Grundeinheit schieben. Überwurfmuttern anziehen.

4.8 Auf alle übrigen Verbindungsrohre (3), je zwei Überwurfmuttern (1) und zwei eingeölte Dichtringe (2) auf
schieben. Verbindungsrohre in die tiefere Bohrung des Erweiterungssatzes schieben. Verbindungsrohre 
zum vorangehenden Erweiterungssatz drehen und in die kurze Bohrung schieben. Überwurfmuttern (1) 
anziehen.

4.9 Der noch offene Anschluss in dem Erweiterungssatz muss mit eingeöltem Verschlussstopfen (4) und 
Überwurfmutter (1) verschlossen werden.

4.10 Saugleitung am Sauganschluss (G 3/8 Innengewinde) der Grundeinheit des ersten Tanks und die 
Rücklaufleitung am Rücklaufanschluss (G 3/8 Innengewinde) absolut spannungsfrei montieren. Dabei 
keine konischen Einschraubverschraubungen und kein Hanf als Dichtmaterial verwenden. Am Saug- und
Rücklaufanschluss sind Schlüsselflächen angebracht. Bei der Montage der Saug- und Rücklaufleitung ist
an diesen Flächen gegenzuhalten um Schäden an der Grundeinheit zu vermeiden.

4.11 Bei Einstranganlagen wird der Rücklaufanschluss nicht benötigt. In diesen Fällen wird die bei der 
Grundeinheit mitgelieferte Verschlussschraube in den Rücklaufanschluss eingeschraubt.

4.12 Überprüfen ob alle Verschraubungen fest angezogen sind. Ventilhebel senkrecht stellen und die Anlage in
Betrieb nehmen.

4.13 Die Einstellung der Verbrennungsgüte (insbesondere der höchstzulässigen Rußzahl) muss bei vollgefüll
ten Tanks vorgenommen werden.


