
   
   

  

Montagehinweis
für die Fachkraft

Leitungen mit neuen Aderfarben

Neue Aderfarben nach DIN�VDE�0293�308.

Entgegen den Angaben in den Drucksachen können die ausgelieferten

Leitungen andere Aderfarben aufweisen:

Angaben der Aderfarben in den

Drucksachen

Aderfarben der gelieferten Leitungen

nach DIN�VDE�0293�308

4�adrige Leitung

schwarz�(BK) schwarz�(BK)

blau�(BU) blau�(BU)

braun�(BN) braun�(BN)

schwarz*�(BK)* grau�(GR)

5�adrige Leitung

grün�gelb�(GNYE) grün�gelb�(GNYE)

schwarz�(BK) schwarz�(BK)

blau�(BU) blau�(BU)

braun�(BN) braun�(BN)

schwarz*�(BK)* grau�(GR)

5340�028���9/2004 Nach Montage entsorgen!



   
   

  

Viessmann Werke GmbH�&�Co�KG

D�35107 Allendorf

Telefon:0�64�52�70�0

Telefax: 0�64�52�70�27�80

www.viessmann.de
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